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检测项目 日期 合格率 色度 浑浊度 臭和味 菌落总数 总大肠菌群 游离氯
高锰酸盐指数

（以O2计）

单位 / 度 NTU MPN/mL MPN/100mL mg/L mg/L

生活饮用水水质卫生标准

(GB 5749-2022)
/ ≤15 ≤1 无异臭、异味 ≤100 不应检出 ≥0.05且≤2 ≤3

1 西湖翠苑东门传达室 2026/1/27 100% <5 0.28 无（0级） 未检出 未检出 0.69 1.2 

2 寺巷街道社区卫生服务中心 2026/1/27 100% <5 0.31 无（0级） 未检出 未检出 0.59 1.2

3
泰州市第四人民医院北门传

达室后水龙头
2026/1/27 100% <5 0.22 无（0级） 未检出 未检出 0.58 1.3 

4
凤凰街道社区卫生服务中心

北门传达室
2026/1/27 100% <5 0.20 无（0级） 未检出 未检出 0.72 1.2 

5
大泗社区卫生服务中心一楼

卫生间
2026/1/27 100% <5 0.36 无（0级） 未检出 未检出 0.31 1.2 

6 泰州市实验学校北门传达室 2026/1/27 100% <5 0.21 无（0级） 未检出 未检出 0.59 1.3 

7
许庄卫生服务中心一楼卫生

间
2026/1/27 100% <5 0.34 无（0级） 未检出 未检出 0.54 1.2 

8
高港区胡庄社区卫生服务中

心门诊一楼
2026/1/27 100% <5 0.27 无（0级） 未检出 未检出 0.62 1.2 

9 永安州镇政府一楼卫生间 2026/1/27 100% <5 0.17 无（0级） 未检出 未检出 0.68 1.2 

10 药城社区卫生服务站 2026/1/27 100% <5 0.26 无（0级） 未检出 未检出 0.43 1.2 


